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- projektowana instalacja c.o. zasilanie/powrót z rur steel - prowadzona pod stropem (w strefie sufitu podwieszanego) / w przestrzeni poddasza nieużytkowego - projektowana instalacja c.o. zasilanie/powrót z rur steel - prowadzona po ścianach - projektowany pion instalacji c.o. - projektowana instalacja c.t. zasilanie/powrót z rur steel (obieg centrala) - projektowany pion instalacji c.t. - projektowany grzejnik płytowy zasilany bocznie - zawór termostatyczny z nastawą wstępną - zawór kulowy odcinający - zawór regulacyjny - przejście p.poż.

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT WĘZŁA NAGRZEWNIC CENTRALI WENTYLACYJNYCH


	Arkusze i widoki
	Model


