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AutoCAD SHX Text
1. - Reduktor II stopnia 37/50 mbar, 12 kg/h, 3/4'' firmy GOK 2. - Nypel redukcyjny 1 1/4" / 3/4" 3. - Zawór kulowy do gazu DN32 PN16 4. - Rura stalowa DN32 w rurze osłonowej DN50       lub podejście stalowe DN32 w osłonie POLYKEN 5. - Przeciwkołnierz DN32  6. - Zawór elektromagnetyczny MAG-3 DN50 7. - Przeciwkołnierz DN32 8. - Kolano stalowe 90st DN32 9. - Rura stalowa DN32 10. -Szafka metalowa       o wym. 600x600x250mm  
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